ENERGIKRAV

EL - System

	
	Ombyggnad
	Nybyggnad
	Annat
	Mätning/

Uppföljning

	Belysning

Installerad effekt

Inkl. platsbelysning

Högre ambitionsnivå

Drifttider


	Max 10 W/m²
Max  8 W/m² 

Begränsa drifttider

Ljusreglerbara armaturer
	Max 10 W/m2
Max 8 W/m² 

Begränsa drifttider

Ljusreglerbara armaturer
	Korridorer 

max 6 W/m2
	SS-EN 12464-1

BELOK LCC 

	Dagsljus styrning


	Möjlighet till dagsljusstyrning och inlänkning av dagsljus
	Möjlighet till dagsljusstyrning och inlänkning av dagsljus
	
	


